
03

01
02

05

06

07

04

R5

R6

R8

R4

R1

R3

R7

R2

ZW.4

ZW.1

Ø50x4,6 PE100RC

L=155,5m

ZW.2

przelew awaryjny Ø110

odpływ Ø110

156,00

154,84
156,74

Przepompownia

Studnia rozprężna
156,80

156,80

odpływ Ø110

155,80

156,50

Studnia
wodomierzowa

164,10

Ø50x4,6 PE100RC

L=14,0m i=0,05%

Ø50x
4,6 

PE1
00R

C

L=39,5
m i=0,05

%

K.SR

153,99
155,51

155,50
155,38

Ø110x6,6 PEHD
L=2,0m, tłoczny

Ø200 PVC-U
L=1,8m, i=2,0%

Ø200 PVC-U

L=21,5m, i=0,5%

Ø200 PVC-U

L=42,5m, i=0,5%

154,30

154,10 S1

S2

156,00

154,46

154,48

S3

S4

Ø200 PVC-U

L=30,0m, i=0,5%154,80

Ø50x4,6 PEHD

L=3,6m, i=0,5%

Ø200 PVC-U
L=5,0m, i=0,5%

Ø160 PVC-U
L=5,0m, i=1,0%

156,00
154,70 D.II.6

Ø160 PVC-U
L=5,0m, i=1,0%

163,70
162,23 Di1 Włączenie odwodnień liniowych do

istn. studni

ZW.3

168,00
166,69 D.I.4.2

Ø160 PVC-UL=28,6m, i=0,8%
Ø160 PVC-U
L=12,7m, i=1,0%

Włączenie do istn. kanalizacji
deszczowej

168,00
166,54 D.I.4.1

168,50

166,34

D.I.4

167,94
166,25 D.I.5

165,10
162,87 D.I.6

156,70
155,39 D.I.7

168,65

167,13

D.I.3

168,00
166,98 D.I.4.3

Ø160 PVC-UL=19,0m, i=0,8%

Ø160 PVC-U

L=24,4m, i=0,8%

Ø200 PVC-UL=12,8m, i=0,5%

156,00
154,53

D.II.5

156,00
154,44

OS.II

156,00
154,43

ZB.R

154,56

155,86
154,84

D.II.7

155,23

Ø200 PVC-U
L=9,1m, i=1,0%

Ø200 PVC-U
L=9,2m, i=15,0%

164,40

159,90

Ø200 PVC-U
L=31,2m, i=14,5%

167,85

164,14

OS.IØ200 PVC-U
L=4,1m, i=5,0%

164,19

Ø200 PVC-U
L=24,1m, i=2,0%

156,00
154,58

D.II.4

156,00
154,64

D.II.3

Ø200 PVC-U
L=49,0m, i=0,5%

Ø200 PVC-U
L=40,0m, i=0,5%

156,00
154,88

D.II.2
156,00
155,08

D.II.1

Przewody drenażu rozsączającego
Dł. 200m, DN160
Przewody owinięte geowłókniną na podsypce
żwirowej
Posadowienie na głębokości 0,5-0,8m ppt.

PP drenaż.Ø160, i=0,02%

PP drenaż.Ø160, i=0,02%

PP drenaż.Ø160, i=0,02%
PP drenaż.

Ø160, i=0,03%

Studnie rozdzielaczowe

155,50
154,90 D.I.8

Ø160 PP drenaż odwadniający
L=57,5m, i=0,2%

169,17
167,77 D.I.2

169,30
168,20 D.I.1

Ø200 PVC-U
L=13,8m, i=1,0%

Ø160 PVC-U
L=43,7m, i=1,0%

168,30
166,24

Ø200 PVC-U

L=14,6m, i=1,0%

168,30
166,32

Ø200 PVC-U

L=14,9m, i=1,0%
Ø160 PVC-U

L=16,0m, i=1,0%

Punkt czerpania wody dla celów ppoż
Nasada DN100 z pokrywą

Przewód stalowy zabezpieczony
antykorozyjnie DN100

Kosz ssawny ze stali nierdzewnej
DN100

Włączenie istn. kanalizacji
deszczowej
do proj. studni

D.I.5.1

D.I.5.2

Ø200 PVC-U
L=11,3m, i=0,5%Ø200 PVC-U

L=10,4m, i=0,5%

155,90
155,17

D.SR Ø200 PVC-U
L=8,4m, i=0,5%

Ø160 PVC-U

L=11,0m, i=1,0%

Ø110 PE-HD ciśn.
L=15,3m

155,12

Ø160 PP drenaż odwadniający
L=79,1m, i=0,2%

167,00

167,63

Przewód tworzywowy
Ø110 PE-HD

Przewód tłoczny odwodnienia
studni sterowniczej

Studnia sterownicza nawadniania

Studnia retencyjna nawadniania
zieleni

Studnia miejskiej sieæ
œwiat³owodowej

K1a

K4

K3

K4

K5

K6

K9a

K10

K11

K12

K14

K15a

K1b

G1
K2

K8

G8

K7

K9b

G9

K15b

G15

GPD1

GP
D3

GPD4

GPD2

K13

Studnia teletechniczna
ST-8 przy³¹cza do sieci miejskiej, pkt
styku.

Studnia teletechniczna
ST-7 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Studnia teletechniczna
ST-6 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Studnia teletechniczna
ST-5 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Studnia teletechniczna
ST-4 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Studnia teletechniczna
ST-3 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Studnia teletechniczna
ST-2 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Przy³¹cze
sieci miejskiej

CPD

Studnia teletechniczna
ST-1 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Przy³¹cze
sieci miejskiej

Przy³¹cze
sieci miejskiej

Przy³¹cze
sieci miejskiej

Po³¹czenie œwiat³owodowe
pomiêdzy sieci¹ parku a sieci¹
miejsk¹

08

A
B

C
D

E

F

G

H

I

J
K

L

M

N

O

P

R
S

T

U

W

MJEJSCE PRZY£¥CZENIA DO SIECI
ELEKTRO ENERGETYCZNEJ - POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

SZAFA PRZY£ACZA
ELEKTRO ENERGETYCZNEGO ZKL

Studnia miejskiej sieæ
œwiat³owodowej

K1a

K4

K3

K4

K5

K6

K9a

K10

K11

K12

K14

K15a

K1b

G1
K2

K8

G8

K7

K9b

G9

K15b

G15

GPD1

GP
D3

GPD4

GPD2

K13

Studnia teletechniczna
ST-8 przy³¹cza do sieci miejskiej, pkt
styku.

Studnia teletechniczna
ST-7 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Studnia teletechniczna
ST-6 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Studnia teletechniczna
ST-5 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Studnia teletechniczna
ST-4 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Studnia teletechniczna
ST-3 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Studnia teletechniczna
ST-2 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Przy³¹cze
sieci miejskiej

CPD

Studnia teletechniczna
ST-1 Przy³¹cza do sieci miejskiej

Przy³¹cze
sieci miejskiej

Przy³¹cze
sieci miejskiej

Przy³¹cze
sieci miejskiej

Po³¹czenie œwiat³owodowe pomiêdzy sieci¹ parku a
sieci¹ miejsk¹

Studnia z elektrozaworami
5 elektrozaworów
1~230V

Przepompownia
ścieków sanitarnych
3~400V, 2x1,7kW

Studnia z elektrozaworami
5 elektrozaworów
1~230V

Komora pomp - zgodnie z
technologią
+pompa odwadniająca w rząpie
1~230V, 1,0kW

rury usłonowe karbowane fi 50
łącząca SZS-1 z zbiornikiem retencyjnym,
nawadniania oraz studnią odwadniającą
 (do wprowadzania przewodów pomp)

PROJEKTOWANA SZAFA
 Rozdzielni Głównej RG
Zasilana z szafy złacza pomiarowego
ZKL (oddzielne opracowanie)

PROJEKTOWANA SZAFA
 oświetleniowa SO
Zasilanie z szafy rozdzielni RG obw. RG/8

Proj. kabel (nr 1)

Proj. kabel (nr 1, 9)

Proj. kabel (nr 9)

Proj. kabel (nr 12)x5

Proj. kabel (nr 12)x5

Proj. kabel (nr 10)x2

Proj. kabel (nr 10)

Proj. kabel (nr 9)Proj. kabel (nr 4)

Ru ≤ 10Ω

Proj. kabel (nr 12)x5

Proj. kabel (nr 2)

Proj. kabel (nr 9)

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Proj. kabel (nr 9)

Proj. kabel (nr 9)

Proj. kabel (nr 9)

Proj. kabel (nr 9)

Proj. kabel (nr 9)

Proj. kabel (nr 9)

Proj. kabel (nr 9)

Proj. kabel (nr 3), (nr 10)x2

Proj. kabel (nr 3, 9)

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Proj. kabel (nr 8)

Proj. kabel (nr 8)

Proj. kabel (nr 8)

Proj. kabel (nr 8, 10)

Proj. kabel (nr 8)

Proj. kabel (nr 8)

Proj. kabel (nr 1, 9)

Ru ≤ 10Ω

Proj. kabel (nr 11)

skrzynka SP przyłączeniowa
do agregatu prądotwórczego

skrzynka SP-1
pośrednicząca
(rozdzielcza)
od agregatu prądotwórczego

Proj. kabel (nr 13)

skrzynka SZS-2
zasilanie przepompowni
ścieków linia kablowa (3)
YKXS 5x16mm²) obw.RG/4

skrzynka SZS-1
zasilanie studni odwadniającej
linia kablowa (3)
YKXS 5x16mm² obw.RG/3

skrzynka SZS-4
zasilanie fontanny pływającej 1
linia kablowa (5)
YKXS 5x16mm² obw.RG/6

skrzynka SZS-5
zasilanie fontanny pływającej 1
linia kablowa (6)
YKXS 5x16mm² obw.RG/7

Proj. kabel (nr 7)

Proj. kabel (nr 6)

Proj. kabel (nr 6, 7)

Proj. kabel (nr 7, 8)

rury usłonowe karbowane fi 50 łącząca SZS-4 z
pompą fontanny (do wprowadzania przewodów
pomp)

rury usłonowe karbowane fi 50 łącząca SZS-5 z
pompą fontanny (do wprowadzania przewodów
pomp)

skrzynka SZS-3 -
zasilanie skrzynki sterowniczej
fontanny  linia kablowa (4)
YKXS 5x16mm² obw.RG/5
po przez tablicę rozdz, fontanny TR obw. TR/4

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Proj. kabel (nr 8)

Proj. kabel (nr 8)

Proj. kabel (nr 1, 9, (12)x5)

Proj. kabel (nr 10)x4

Ru ≤ 10Ω

Proj. kabel (nr 8)

Proj. kabel (nr 8)

LEGENDA

GRANICE OPRACOWANIA

A,B,C,...,W

ISTNIEJ¥CE I PROJEKTOWANE ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA I OBIEKTY :

MUZEUM / PA£AC OSTROWSKICH01
DZIEDZINIEC GOSPODARCZY MUZEUM
I DAWNY BUDYNEK WOZOWNI02

SCENA PLENEROWA03
PAWILON PARKOWY :
TOALETY I ZAPLECZE AMFITEATRU04

FONTANNA PARKOWA05

OGRÓD DESZCZOWY06

PLAC ZABAW07
STREFA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
MUZEUM / INSPEKTY ROŒLIN FARBIARSKICH
ORAZ LAPIDARIUM

08

PROJEKTOWANE LATARNIE PARKOWE

LATARNIE ISTNIEJ¥CE W BEZPOŒREDNIM
S¥SIEDZTWIE PARKU  POZA ZAKRESEM

PROJEKTOWANE Z£¥CZE KABLOWE
I SZAFA POMIAROWA PRZY£ACZA EL.
PO WEWNÊTRZNEJ STRONIE OGRODZENIA

ZKL

PROEJKTOWANE FONTANNY PŁYWAJĄCE
GEJZERY NAPOWIETRZAJĄCE

LATARNIE PRZEWIDZIANE DO DEMONTA¯U

NAPOWIETRZNE SIECI
PRZEWIDZIANE DO DEMONTA¯U

PROEJKTOWANA KOMORA TECHNICZNA
FONTANNY

PROJEKTOWANE STUDNIE  I INSTALACJE
KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE STUDNIE I INSTALACJE
WODOCI¥GOWE

ISTNIEJĄCE INSTALACJE KANALIZACJI
PRZEWIDZIANE DO DEMONTA¯U

PROJEKTOWANE STUDNIE I INSTALACJE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
ODWIODNIENIA  LINIOWEGO I ZBIORNIKI
RETENCJI WODY DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA SZAFA G£ÓWNA
WRAZ Z PRZY¥£CZEM ŒWIAT£OWODOWYM
PO WEWNÊTRZNEJ STRONIE OGRODZENIA
PARKU

PROJEKTOWANE TYPY KAMERY
MONITORINGU MONTOWANE NA S£UPACH

PROJEKTOWANA SIEĆ  MONITORINGU
WEWNĘTRZNEGO

K1a

K1b PROJEKTOWANE TYPY KAMERY
MONITORINGU MONTOWANE NA S£UPACH

G1
PROJEKTOWANE PUNKTY ZASILANIA
MONITORINGU MONTOWANE NA S£UPACH

GPD1 PROJEKTOWANE G£ÓWNE PUNKTY
DYSTRYBUCJI MONTOWANE W STUDNIACH

CPD
PROJEKTOWANY CENTRALNY PUNKT
DYSTRYBUCJI W BUDYNKU ZAPLECZA

PROJEKTOWANA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA ZASILANIA
OD PRZYŁĄCZA ZKL

SZS - 1
PROJEKTOWANE SZAFY
Zasilaj¹co-Sterownicze urządzeń od 1 do 5

1 PROJEKTOWANY KABEL WLZ YKXS
-ZASILANIA

PROJEKTOWANE skrzynki GPD rozdzielcze
zasilnia urządzeń monitoringu wizyjnego

BEDNARKA 25x4 FeZn

PROJEKTOWANE INSTALACJE
ELEKTROENERGETYCZNE

PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWANE STUDNIE  I INSTALACJE
DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO

GPD

PROJEKTOWANY PUNKT POBORU WODY
DO ELÓW PPOŻ

PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

AUTORZY

A    R    T    U    R         C    E    B    U    L    A
A     N     N     A      K     U     N     K     E     L
A     R      C     H      I     T      E      K     C     I
SOWIA WOLA FOLWARCZNA,  UL. RYSIA 13;  05-152 CZOSNÓW

ETAP 1

INWESTOR

DATA

SKALA

PROJEKT REWITALIZACJI
PARKU MIEJSKIEGO "SOLIDARNOŒÆ"

I PARKU PRZYPA£ACOWEGO

w ramach projektu pn.
TOMASZÓW - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII

dzia³ki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18,
240/19, 240/20, 240/21 oraz 244

obrêb 0012; jednostka ew. 101601_1

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

BRAN¯A

mgr inż. arch. Artur Cebula
PROJEKT

mgr inż. arch. Ewa Maria Rusak
SPRAW
DZENIE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEÑ W SPECJALNOŒCI
ARCHITEKTONICZNEJ  NR: 131/SWOKK/2011

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEÑ W SPECJALNOŒCI
ARCHITEKTONICZNEJ NR: 902/Gd/82

ARCHITEKTURA / ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / ZIELEÑ

mgr inż. arch. kraj. Anna Więckowska
PROJEKT

DYPLOM WYDZIA£U OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU SGGW; NR OGR/U/7290/2008

mgr inż. arch. Anna KunkelOPRACO
WANIE

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

mgr inż. Grzegorz Cebula
PROJEKT

SPRAW
DZENIE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
RO\HICHBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEÑ W SPECJALNOŒCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZ¥DZEÑ ELEKTRY-
CZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH; NR: SWK/0194/PWOE/12

inż. Ireneusz Kalicki
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI B.O. W SPECJALNOŒCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZ¥DZEÑ CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCI¥GOWYCH
I KANALIZACYJNYCH; NR: MAZ/0255/PWOS/10

mgr. inż. Grzegorz Kalicki
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŒCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZ¥DZEÑ CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCI¥GOWYCH
I KANALIZACYJNYCH BEZ OGRANICZEÑ; NR: MAZ/0091/PWBS/20

BRANŻA SANITARNA

PROJEKT

SPRAW
DZENIE

mgr inż. Łukasz Tomaszewski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
RO\HICHBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEÑ W SPECJALNOŒCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZ¥DZEÑ ELEKTRY-
CZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH; NR: MAZ/0594/PWBE/16

BRANŻA HYDROTECHNICZNA / KONSTRUKCJA

PROJEKT

SPRAW
DZENIE

mgr inż. Michał Moliński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEÑ W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ; NR : MAZ/0458/POOK/11

mgr inż.Michał Staszałek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEÑ W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ; NR : MAZ/0555/PWOK/11

14.08.2023

1:500
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