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Zastrzega się, że treść prezentowana na niniejszym rysunku stanowi własność: Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański
i jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana,
kopiowana czy wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z Inwestorem.
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97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI dz. nr ewid. 687/25, 687/26 oraz
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RZUT BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO
- INST. ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA

GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. P.O.W. 10/16, 97-200
TOMASZÓW MAZOWIECKI

PROJEKT BUDOWY KOMPLEKSU KORTÓW TENISOWYCH W
TOMASZOWIE MAZOWIECKIM PRZY UL. STRZELECKIEJ 20A,
DZ. NR EWID. 687/25, 687/26 ORAZ FRAGMENTY DZ. NR EWID.
689/8, 687/11 I 687/12 OBRĘB 0013 TOMASZÓW MAZOWIECKI

OPRACOWALI
student Norbert Urban

mgr inż. Rafał Woszczalski upr. bud. LOD/3966/PWBE/19
do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń w specjalnosci instal.
w zakresie sieci, instal. i urzą. elektr. i elektroenerg.
mgr inż. Krzysztof Kardecki upr. bud. nr LOD/4422/PBE/20
w spec. instal., sieci i urządzeń elektrycznych i energ. bez ogr.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY

michalotomanski.pl

LEGENDA

ZŁĄCZE KRZYŻOWE SKRĘCANE

MASZT ODGROMOWY 2 m JEDNOCZĘSCIOWY Z POJEDYNCZĄ  PODSTAWĄ

ZŁĄCZE KONTROLNE CZTEROOTWOROWE StCuSn
 W SKRZYNCE KONTROLNEJ DO ELEWACJI

ZK.1

POŁĄCZENIE SPAWANE

GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA

ZWÓD POZIOMY - DRUT  StCuSn Ø 8 mm

UZIOM FUNDAMENTOWY PŁASKOWNIK StCuSn 25x4 mm

PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY- DRUT  StCuSn Ø 8 PROWADZIĆ POD
ELEWACJĄ W RURZE INSTALACYJNEJ ODGROMOWEJ

ZK
.4

ZK
.3

ZK.1
ZK.2

LOKALNA SZYNA UZIEMIAJĄCA

125km/h
h1=0.5m
h=2m
43.2 AL 1P CZ


