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RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEJ
INFRASTRUKTURY NALEŻY POTWIERDZIĆ PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH.

1:100/100
Zastrzega się, że treść prezentowana na niniejszym rysunku stanowi własność: Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański
i jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana,
kopiowana czy wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z Inwestorem.
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GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. P.O.W. 10/16, 97-200
TOMASZÓW MAZOWIECKI

PROJEKT BUDOWY KOMPLEKSU KORTÓW TENISOWYCH W
TOMASZOWIE MAZOWIECKIM PRZY UL. STRZELECKIEJ 20A,
DZ. NR EWID. 687/25, 687/26 ORAZ FRAGMENTY DZ. NR EWID.
689/8, 687/11 I 687/12 OBRĘB 0013 TOMASZÓW MAZOWIECKI

mgr inż. Kamil Rachwał upr. bud. nr LOD/228/PWBS/26
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.

mgr inż. Mirosław Tomala upr. bud. nr 122/97/WŁ
w specjalności instal. i sieci sanitarnych bez ograniczeń

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY

michalotomanski.pl

PT/PW

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
150.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
TRÓJNIK Z ODEJŚCIEM KOŁNIERZOWYM DN100/100/100

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
161.18

AutoCAD SHX Text
159.55

AutoCAD SHX Text
1.63

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
ZASUWA DN100 Z SKRZYNKĄ ULICZNA

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
161.18

AutoCAD SHX Text
159.55

AutoCAD SHX Text
1.63

AutoCAD SHX Text
1.01

AutoCAD SHX Text
KOLANO 90%%D PE

AutoCAD SHX Text
W3

AutoCAD SHX Text
160.97

AutoCAD SHX Text
159.56

AutoCAD SHX Text
1.41

AutoCAD SHX Text
7.56

AutoCAD SHX Text
ZASUWA DN50  Z SKRZYNKĄ ULICZNA

AutoCAD SHX Text
W4

AutoCAD SHX Text
160.97

AutoCAD SHX Text
159.56

AutoCAD SHX Text
1.41

AutoCAD SHX Text
8.21

AutoCAD SHX Text
Studnia wodomierzowa DN1000 żelbet, Rz.d.=159.05

AutoCAD SHX Text
W5

AutoCAD SHX Text
161.40

AutoCAD SHX Text
159.57

AutoCAD SHX Text
1.83

AutoCAD SHX Text
20.80

AutoCAD SHX Text
KOLANO 90%%D PE

AutoCAD SHX Text
W6

AutoCAD SHX Text
161.65

AutoCAD SHX Text
159.88

AutoCAD SHX Text
1.77

AutoCAD SHX Text
33.22

AutoCAD SHX Text
NATURALNE ZAŁAMANIE

AutoCAD SHX Text
W7

AutoCAD SHX Text
161.60

AutoCAD SHX Text
159.99

AutoCAD SHX Text
1.61

AutoCAD SHX Text
40.27

AutoCAD SHX Text
TRÓJNIK 63/40/63 PE

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem %%C40, Rz.o.=160.00

AutoCAD SHX Text
W8

AutoCAD SHX Text
161.52

AutoCAD SHX Text
160.00

AutoCAD SHX Text
1.52

AutoCAD SHX Text
52.93

AutoCAD SHX Text
KONTENER SANITARNUY

AutoCAD SHX Text
W9

AutoCAD SHX Text
161.50

AutoCAD SHX Text
160.00

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
55.53

AutoCAD SHX Text
1.01

AutoCAD SHX Text
6.56

AutoCAD SHX Text
%%C110 PE100 SDR17  PN10 L=7.56m

AutoCAD SHX Text
0.65

AutoCAD SHX Text
12.58

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
20.80m

AutoCAD SHX Text
12.43

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
12.43m

AutoCAD SHX Text
7.05

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
7.05m

AutoCAD SHX Text
12.66

AutoCAD SHX Text
%%C63 PE100 SDR17  PN10 L=45.37m

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
15.26m

AutoCAD SHX Text
%%C40

AutoCAD SHX Text
PE100

AutoCAD SHX Text
SDR17  PN10

AutoCAD SHX Text
kan. deszcz. %%C600, Rz.d.=158.58

AutoCAD SHX Text
159.56

AutoCAD SHX Text
12.91

AutoCAD SHX Text
s.cieplna x2 %%C225, Rz.o.=159.96

AutoCAD SHX Text
159.57

AutoCAD SHX Text
15.13

AutoCAD SHX Text
kabel, Rz.o.=160.10

AutoCAD SHX Text
159.57

AutoCAD SHX Text
15.98

AutoCAD SHX Text
kabel, Rz.o.=160.10

AutoCAD SHX Text
159.57

AutoCAD SHX Text
16.45

AutoCAD SHX Text
kabel, Rz.o.=160.40

AutoCAD SHX Text
159.57

AutoCAD SHX Text
17.07

AutoCAD SHX Text
kabel wn, Rz.o.=160.40

AutoCAD SHX Text
Skrzyżowanie z proj. C %%C88,9/160, Rz.o.=159.68

AutoCAD SHX Text
Skrzyżowanie z proj. KD %%C315, Rz.d.=159.52

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
TRÓJNIK 63/40/63 PE

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem %%C63, Rz.o.=160.00

AutoCAD SHX Text
W8

AutoCAD SHX Text
161.52

AutoCAD SHX Text
160.00

AutoCAD SHX Text
1.52

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
KOLANO 90%%D PE

AutoCAD SHX Text
W10

AutoCAD SHX Text
161.50

AutoCAD SHX Text
160.00

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
4.90

AutoCAD SHX Text
STUDNIA ZAWOROWA DO NAWADNIANIA

AutoCAD SHX Text
W11

AutoCAD SHX Text
161.50

AutoCAD SHX Text
160.01

AutoCAD SHX Text
1.49

AutoCAD SHX Text
10.25

AutoCAD SHX Text
4.90

AutoCAD SHX Text
5.35

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10.25m

AutoCAD SHX Text
%%C40 L=10.25m


	Arkusze i widoki
	20260818- PZT-Profil W


